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DECYZJA 
 

Działając na podstawie art. 105 §1 oraz art. 107 §1 - §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z późn. zm.) oraz 

art. 37 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 338 z późn. zm.) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie umarza wszczęte z urzędu postępowanie 

administracyjne nr HK.90201.124.2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku dotyczące wodociągu Bielin, 

gm. Moryń. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 12 października 2023 roku została pobrana próbka wody w ramach sprawowanej 

kontroli wewnętrznej ze Stacji Uzdatniania Wody – Woda uzdatniona w miejscowości Bielin. 

Nieprawidłowość dotyczy stężenia manganu w pobranej próbce wody. Wynik badania 

przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr: 
 

• 4241/23 z dnia 06 listopada 2023 roku: mangan – 99 µg/l. 

Powyższe stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 

2294 z późn. zm.). 

Badania zostały wykonane przez LabStar Mateusz Olejnik w Stargardzie. 

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości w dniu 07 grudnia 2023 roku wszczęto postępowanie 

administracyjne, które strona odebrała dnia 07 grudnia 2023 roku. Stadnina Koni Bielin Sp. z o.o. 

Bielin 1, 74-503 Moryń przesłała w dniu 12 grudnia 2023 roku do tut. Inspekcji pismo informujące 

o podjętych działaniach naprawczych. 

Następnie w dniu 19 grudnia 2023 roku wpłynęło sprawozdanie z badań nr: 

• 1011/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku - próbka wody pobrana ze Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Bielin – woda uzdatniona: mangan – 0,032 µg/l. 
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Jak wynika z przedłożonego sprawozdania z badań woda w badanym zakresie spełnia 

wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.). Badania 

wykonało Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. 

W dniu 21 grudnia 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał 

orzeczenie  o przydatności wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin, gm. Moryń. 

Zgodnie z art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z 

jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części organ administracji 

publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.   

Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności faktyczne należało postanowić jak w 

sentencji.  

 

POUCZENIE 
 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji stronie. 

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 

może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 

decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie 

służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy- art. 16 § 1 Kpa) i prawomocna (nie można jej zaskarżyć do sądu- art. 16 § 3 Kpa). 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 

odwołania (art. 130 § 4 Kpa). 
 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie 

mgr inż. Wioletta Rożko 

 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
 

 

Otrzymują: 
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